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PAT Cu DESN 50 mm²

VISTA HACIA EL OESTE

DESCARGADOR DE

SOBRETENSIONES

NUEVA UBICACIÓN

PERFIL "L"

76,2x76,2x6,4 mm

MORSETO BIFILAR

AISLADOR DE PERNO

RÍGIDO EXTERIOR 15 kV

TGBT

2
8
9
0

AISLADOR

EXTERIOR 15 kV

SECCIONADOR

KEARNEY

1
8
0
0

9
0
0

JABALINA P.A.T.JABALINA P.A.T.

PERFIL "UPN"

65x42x5,5 mm

AISLADOR DE PERNO

RÍGIDO EXTERIOR 15 kV

AISLADOR DE PERNO

RÍGIDO EXTERIOR 15 kV

PERFIL "UPN"

65x42x5,5 mm

PERFIL "L"

76,2x76,2x6,4 mm

PERFIL "L"

76,2x76,2x6,4 mm

ACOMETIDA CABLE 13,2 KV

DESDE POSTE "H" EXISTENTE

CABLE Al/Ac 50/8 mm²

CABLE Al/Ac 50/8 mm²

1
9
5
0

CABLE DE BAJA TENSIÓN -

ACOMETIDA NAVE DE ALISATMIENTO

OLÍMPICO

CERCO ALAMBRADO

AISLADOR DE PERNO

RÍGIDO EXTERIOR 15 kV

CABLE Al/Ac 50/8 mm²

BARRA Cu

DESCARGADOR DE

SOBRETENSIONES

A TRASLADAR

TGBT

CABLE ALIMENTADOR BAJA

TENSIÓN AUXILIARES CCEE

PAT Cu DESNUDO 50 mm2

5
0
0
0

JABALINA P.A.T. 3/4"

TRANSFORMADOR 250 KVA TRANSFORMADOR 500 KVA

2000
2000

CANAL PARA CABLES

CERCO ALAMBRADO OLÍMPICO
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VISTA EN PLANTA

3

X

1

X

5

0
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2000

TGBT

TRANSFORMADOR 250 KVA

DESCARGADOR DE

SOBRETENSIONES

A TRASLADAR

DESCARGADOR DE

SOBRETENSIONES

NUEVA UBICACIÓN

Ubicación:

Obra:

PLANO NO APTO PARA LA

CONSTRUCCIÓN

PLANO ESQUEMÁTICO - SE ENTREGA A

TÍTULO INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD

DEL OFERENTE / CONTRATISTA VERIFICAR LA

CONCORDANCIA ENTRE LO INDICADO EN EL

PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTADOS


